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Micsto巧アkOnu laborat6mlこ illlnOsti:AQUASECO,Bernol狙 〔ovsk嵐 18/A,Ivanka p五 Dunai
Miest0 0dbenl:     Klub Kvapka s.r.o,,T.NIlilkina 2,Trnava一 bazёn Kl― vcdra schodov
N6zov vzorky: voda
Typ vzorky: bodov6

Predmet skri5ania: bazdnovdvoda
Datm prlJatia VZOrky:     08.02.2024

Dttuln zaё atia sk`もky:   08.02.2024
Datm ukonё cnia sk`ζky:   12.02.2024

plinu Odberov na rok 2024-」 .ⅣIesko

D6tum odberu:
Typ odberu:

08.02.2024

akreditov劉1′

Odber vzorky vykonal: AQUASECO s.r.o. podfa

FYZIKALNOCHEMICKY ROZBOR BAZENOVEJ VODY

NIIIKROBIOLOGICKY ROZBOR BAZENOVEJ VODY

Mernf
jednotka

Stanoven{
hodnota

や7hl・ PlZ SR
こ。308/2012

Zoz。

Rozslrena

neistota

U(k=2)
Met6da stanovenia A

Teplota Oc
33,31) 士 l°C sTN 7s 737s (sPP-38) A

pH 6,851) 6,5-7,8 ±0,1
STN EN IS0 10 523

(SPP-14)
A

CHSKMn mg/1 2,56 3,0 ±16% STヽI EN IS0 8467

(SPP-10)
A

VO「r,Ch16r mg/1 0,081) 0,3 ±20% STヽI EN IS0 7393-2

(SPP-36)
A

Yiazany chl6r myl 0,20 0,3 上200/0
STN EN IS0 7393‐ 2

(SPP-36)
A

jednotka Vfsledok
Vyhlo MZ SR
こ。308/2012

Zoz.

Rozslrena

neistOta

U(k=2)
Met6da stanovenia A

Kultivovatel'n6
mikroorgani nny pri 3 6" C

KTJ/ml 74 100 ±30シ6
STN EN IS0 6222

_ (SPP… 33)
A

Escherichia coli KTy100 ml 0 10 ±25シ6
STN EN IS0 9308… 2

(SPP… 31)
A

Crevnc entcrOkOky KTJ/100 ml 0 10 ±28% SPP-32

(IDEXX Enterolert E)
A

Staphylococcus aureus KTJ/100 ml <1 <1 ±250/0
SPP-35

(STN EN IS0 6888-1)
A

P s eudom onas ae ruginos a KTJ/100 ml <1 <1 ±260/0
STN EN ISO.16266

(SPP‐ 34)
A
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Protok01 0 skigke vzorkyこ.:2402/B/094

BIOLttGICKY ROZBOR BAZENOVE」 VttDY

Parameter Mernr[
jednotka Vfsledok

Vyhl.PIZ SR
こ。308/2012

Z.z。

Rozslrena

neistota

U(k-2)
Metrida stanovenia A

Producenty jedince/ml 0 200 ±40% STN 75 7715

(SPP-42)
A

Konzumenty jedince/m1 0 50 ±40% STN 75 7715

(SPP-42)
A

Vyhodnotenie N:
Dodan6 vzorka vody v stanovenych parametroch vyhovuje podfa vyhl. d. 30812012 MZ SR, o
poZiadavkitch na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o poZiadavk6ch na prev6dzku, vybavenie
prev6dzkoqich p16ch, priestorov a zaiadeni na prfrodnom kripalisku a na umelom kripalisku.

Upozornenie:
Pri akreditovanom odbere vzorky vody je prispevok vzorkovania k celkovej neistote max. 3%o.
Prispevok neistoty vzorkovania je rozdiel medzi celkovou neistotou a neistotou analyzy.
Laborat6rium nezodpovedd za inform6cie dodan6 zftkaznikom. ktor6 m6Zu mat'vplyv na platnost'
vysledkov.
Vpripade dodania vzorky zdrkaznikom, laboratorium nie je zodpovednd za odber astav dodanej
vzo*y a qisledky analyz sa vzt'ahujri iba na dodanri vzorku, ako bola prijatl. Meradld a meracie
zariadenia pouZit6 na v'-ikon analyz boli kalibrovand alebo overen6 v zmysle platruych
metrologickych predpisov. .

Protokol m6Le byt' reprodukovanlf iba ako celok, po jeho da'stiach len
skri5obn6ho laborat6ria.

s pisomnym srihlasom

Vlfsledky skriSok je moine reklamovat' do 14 dni odo diraprevzatia protokolu. Vysledky sa vzt'ahujri
k predmetu skri5ky.

Vysvetlivky:
A - akreditovan6 skri5k&, N - neakreditovan6 skfska/dinnost'
') Stanovenie vykonan6 na mieste odberu
KTJ - Kol6nie tvoriace jednotky

D6tum vyhotovenia protokolu : 12.02.2024

Skontroloval:

Schvttlil: 指麗λ:結Ъ盤惣F霜盤ど棚
90028卜 atlka ptt P型 即J・

pediatka a podpis:

***konicc***

TL39/2015 VERZIA07


